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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ta instrukcja zawiera wytyczne dotycz฀ce eksploatacji 
urz฀dzenia oraz ฀rodki ostro฀no฀ci, których nale฀y przestrzega฀ 
dla własnego bezpiecze฀stwa. Przed u฀yciem urz฀dzenia 
nale฀y dokładnie zapozna฀ si฀ z instrukcj฀ obsługi i zachowa฀ 
j฀ do pó฀niejszego u฀ytkowania. Przed rozpocz฀ciem prac z 
urz฀dzeniem nale฀y upewni฀ si฀, ฀e instrukcja została dobrze 
przeczytana i zrozumiana. Nie nale฀y podejmowa฀ ฀adnych 
zmian lub czynno฀ci zwi฀zanych z konserwacj฀ urz฀dzenia, 
które nie zostały opisane w instrukcji obsługi. Producent 
nie ponosi odpowiedzialno฀ci za jakiekolwiek szkody lub 
uszkodzenia na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi. 
W przypadku jakichkolwiek problemów lub w฀tpliwo฀ci, 
nale฀y skonsultowa฀ si฀ z osob฀ wykwalifikowan฀, która 
jest w stanie poprawnie obsługiwa฀ urz฀dzenie. To 
urz฀dzenie powinno by฀ stosowane tylko do ładowania 
i/ lub rozruchui/ lub zasilania w granicach podanych na 
urz฀dzeniu oraz w instrukcji obsługi. Nale฀y przestrzega฀ 
instrukcji bezpiecze฀stwa. W przypadku niewła฀ciwego 
lub niebezpiecznego u฀ycia produktu, producent nie mo฀e 
zosta฀ poci฀gni฀ty do odpowiedzialno฀ci.
Urz฀dzenie przeznaczone wył฀cznie do u฀ytku w 
pomieszczeniach,  Nie u฀ywa฀ na zewn฀trz podczas 
padaj฀cego deszczu lub ฀niegu.
Osoby dorosłe (wł฀cznie z dzie฀mi od 8 roku ฀ycia), których 
zdolno฀ci fizyczne, czuciowe i umysłowe s฀ niewystarczaj฀ce 
dla prawidłowego obsługiwania urz฀dzenia musz฀ 
by฀ nadzorowane przez osob฀ odpowiedzialn฀ za 
ich bezpiecze฀stwo oraz nale฀y im wcze฀niej udzieli฀ 
odpowiednich instrukcji obsługi urz฀dzenia zgodnych z 
bezpiecze฀stwem bez ryzyka zagro฀enia. Dopilnowa฀, aby 
dzieci nie bawiły si฀ urz฀dzeniem. Dzieciom bez nadzoru 
dorosłego zabrania si฀ wszelkich napraw, czyszczenia, 
b฀d฀ regulacji urz฀dzenia.
Nie u฀ywa฀ do ładowania baterii jednorazowych.
Nie nale฀y u฀ywa฀ urz฀dzenia je฀li kabel lub gniazdo 
zasilania s฀ uszkodzone.
Nigdy nie ładowa฀ zamro฀onego lub uszkodzonego 
akumulatora.
Nie przykrywa฀ urz฀dzenia
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Urz฀dzenia nie nale฀y umieszcza฀ w pobli฀u ognia, innego 
฀ródla ciepła oraz trwale wysokiej temperatury (powy฀ej 
50°C). 
Nie zasłania฀ otworów wentylacyjnych. Przed u฀yciem 
urz฀dzenia nale฀y zapozna฀ si฀ z sekcj฀ instalacji.
Tryb automatyczny i ograniczenia u฀ytkowania wyja฀nione 
s฀ w poni฀szej istrukcji obsługi.
Ryzyko wybuchu i po฀aru!
Podczas ładowania bateria akumulatora mo฀e wydziela฀ 
gazy wybuchowe. 
• Podczas ładowania, akumulator musi by฀ umieszczony w 

dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

• Nale฀y unika฀ ognia i iskier. Zakaz palenia!

• Chroni฀ styki elektryczne akumulatora przed zwarciem.

Ryzyko wytrysku kwasów.

• Nale฀y zawsze u฀ywa฀ okularów i r฀kawic bezpiecze฀stwa.

•  W przypadku dostania si฀ kwasu do oczu lub kontaktu ze 
skór฀, nale฀y jak najszybciej opłuka฀ dane miejsce wod฀, 
a nast฀pnie niezwłocznie skontaktowa฀ si฀ z lekarzem.

 

Podł฀czanie / odł฀czanie
• Odł฀cz zasilanie przed podł฀czeniem/odł฀czeniem 

urz฀dzenia do/od akumulatora,
•  Zacisk akumumulatora który nie jest podł฀czony do ramy 

pojazdu musi zosta฀ podł฀czony jako pierwszy.  Drugie 
poł฀czenie musi by฀ wykonane na ramie podwozia z dala 
od akumulatora oraz przewodu paliwowego. Ładowarka 
musi by฀ podł฀czona do sieci zasilaj฀cej.

•  Po naładowaniu, nale฀y odł฀czy฀ ładowark฀ od sieci 
zasilaj฀cej oraz zdj฀฀ zaciski zachowuj฀c dan฀ kolejno฀฀: 
najpierw zdj฀฀ zacisk z ramy podwozia, a nast฀pnie z 
akumulatora.

Podł฀czanie:
• Urz฀dzenie nale฀y podł฀cza฀ wył฀cznie do gniazda 

zasilania z uziemieniem.
• Urz฀dzenie to jest chronione za pomoc฀ bazpiecznika
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•  Podł฀czenie do sieci elektrycznej musi by฀ wykonane 
zgodnie z krajowymi przepisami dotycz฀cymi instalacji.

Konserwacja:
•  Je฀eli kabel power supply jest uszkodzony, musi 

zosta฀ wymieniony przez producenta, przedstawiciela 
serwisowego, b฀d฀ osob฀ wykwalifikowan฀.

• Naprawa powinna by฀ wykonana przez osob฀ 
wykwalifikowan฀.

•  Uwaga! Zawsze nale฀y pami฀ta฀ o wyj฀ciu wtyczki 
z kontaktu przed rozpocz฀ciem jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych.

•  Je฀eli wewn฀trzny bezpiecznik jest spalony, musi on 
zosta฀ wymieniony przez producenta, jego serwis 
posprzeda฀owy lub równie wykwalifikowan฀ osob฀.

•  Nale฀y regularnie zdj฀฀ pokryw฀ i usun฀฀ kurz za pomoc฀ 
spr฀฀onego powietrza. Skorzystaj z okazji, aby mie฀ 
wykwalifikowan฀ osob฀, która sprawdzi poł฀czenia 
elektryczne z narz฀dziami izolacyjnymi.

•  W ฀adnym wypadku nie nale฀y stosowa฀ rozpuszczalników 
ani innych agresywnych ฀rodków czyszcz฀cych.

• Powierzchni฀ urz฀dzenia nale฀y czy฀ci฀ such฀ i mi฀kk฀ 
szmatk฀.

Przepisy prawne
• Urz฀dzenie zgodne jest z Dyrektyw฀ Europejsk฀.
• Certyfikat zgodno฀ci jest dost฀pny na naszej stronie 

internetowej.
•  Znak zgodno฀ci EAC (Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej)

Sprzeda฀:
•  Produkt ten nale฀y odda฀ do odpowiedniego zakładu 

utylizacji odpadów. Nie nale฀y wyrzuca฀ razem z 
odpadami komunalnymi.

•  Producent tego produktu zaanga฀owany jest w proces 
recyklingu opakowa฀ poprzez współprac฀ z globalnym 
systemem sortowania, zbierania i recyklingu zu฀ytych 
opakowa฀ w gospodarstwach domowych.

• Produkt wtórny, który mie฀ci si฀ w ramach zalece฀ 
sortowania odpadów.
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INTERFEJS URZĄDZENIA

A

B

1

2

3

5

4

6

1 Kontrolka ładowania: zapala się lub miga w zależności od stanu naładowania. 

2 Kontrolka zakończenia ładowania: zapala się, gdy bateria jest naładowana. 

3 Przełącznik napięcia akumulatora + wymuszony rozruch (nacisnąć 5 sek.) 

4 Przełącznik natężenia prądu akumulatora. 

5 Pozycja 24V wyłącznie na BATIUM 7/24 i 15/24.

6 Funkcja odzyskiwania "SOS Recovery" : kontrolka baterii do regeneracji wyłącznie w BATIUM 15/12 i 15/24. 

POŁĄCZENIE KILKU BATERII 
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OPIS OGÓLNY

Urządzenia Batium zostały zaprojektowane do ładowania akumulatorów rozruchowych ołowiowych, żelowych lub na elektrolity 
ciekłe:  

Modele 7 / 12 7 / 24 15 / 12 15 / 24

Napięcie 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V

Pojemność akumulatora Od 15A do 130A Od 35A do 225 A

PODŁĄCZENIE I OGÓLNA OBSŁUGA

Należy przestrzegać kolejności uruchamiania urządzenia.
Środki ostrożności! : Należy sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze otwartym. Jeśli to konieczne uzupełnij poziom elektrolitów 
przed rozpoczęciem ładowania.  

1. Podłączyć zaciski: czerwony zacisk na ( + ), a czarny zacisk na ( - ).

2.  Podłączyć ładowarkę do gniazdka 230V. Kontrolka A (schemat interfejsu str.5) i kontrolka B zapalają się, co odpowiada 
ostatnim przechowywanym danym.

3.  Należy wybrać napięcie akumulatora (6,12,24 V) zgodnie ze wskazaniami podanymi na 
baterii akumulatora lub w zależności od realizowanego sprzężenia (szeregowego lub 
równoległego, patrz str. 5).

Zagrożenie wybuchem lub wytryskiem kwasu w przypadku 
niewłaściwego doboru napięcia (24V dla akumulatora 12V). 

Aby potwierdzić wybór, 
przez 5 sekund nieczego 

nie dotykaj.

4. Wybierz pojemność akumulatora. Batium definiuje sam w sobie, prąd obciążenia. 

5. Batium automatycznie rozpoczyna ładowanie. Wskazuje poziom naładowania aukumulatora. (kontrolki 1 i 2)

Zapalona kontrolka Stan

Etap 1:

Wzrost napięcia
Stałe

Etap 2:

Regulacja napięcia (czas trwania 2 godziny)
Migające

Etap 3:

Koniec ładowania (Podtrzymywanie naładowania / Floating)
Zielone

W przypadku przerwy w dostawie prądu, BATIUM zapamiętuje stan naładowania baterii akumulatora (z wyjątkiem trybu 
"SOS Recovery"), i wznawia ładowanie na ostatnio wybranej funkcji.

6. Kiedy bateria będzie naładowana, należy odłączyć kabel zasilania

7. Odłącz zaciski lub złącza baterii. 

FUNKCJA WYMUSZONEGO ŁADOWANIA

Jeśli bateria jest mocno rozładowana (ma bardzo niskie napięcie <2V), ładowanie nie rozpocznie się automatycznie.
 Kontrolka ładowania 1 nie zapala się. Kontrolki napięcia akumulatora A i pojemności B są zapalone. W takim przypadku należy 
wybrać napięcie i prąd obciążenia, a następnie nacisnąć przez 5 sekund przycisk napięcia akumulatora 3, aby rozpocząć " wymuszone 
ładowanie" Kontrolka 1 zapala się po zwolnieniu nacisku z guzika Jeśli nie świeci się żadna lampka, akumulator jest nieodwracalnie 
uszkodzony (<0,5 V (± 0,3)).

FUNKCJA ODZYSKIWANIA "SOS RECOVERY" (DOSTĘPNE W BATIUM 15-12 I 15-24)

Po podłączeniu akumulatora, mruga kontrolka funkcji odzyskiwania "SOS Recovery" 6, która ma wskazać, że bateria uległa głębokiemu 
i długotrwałemu rozładowaniu z początkiem zasiarczenia. 
Funkcja odzyskiwania "SOS Recovery", dzięki określonej krzywej obciążenia wyzwala cykl od 24 do 48 godzin regeneracji.
Aby włączyć tą funkcję, należy wykonać następujące kroki:
1. Odłączyć bezwzględnie akumulator od pojazdu. (NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEPIĘCIA)
2. Podłączyć zaciski BATIUM na akumulatorze.  
3. Podłączyć Batium do sieci.
4. Wybrać napięcie ładowania.
5.  Włączyć funkcję odzyskiwania "SOS Recovery" poprzez naciśnięcie przez 5 sekund przycisku 4, aż do momentu, gdy zapali się 

kontrolka 6. (Kontrolki B są wyłączone).
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OPIS OGÓLNY

Urządzenia Batium zostały zaprojektowane do ładowania akumulatorów rozruchowych ołowiowych, żelowych lub na elektrolity 
ciekłe:  

Modele 7 / 12 7 / 24 15 / 12 15 / 24

Napięcie 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V 6 V 12 V 6 V 12 V 24 V

Pojemność akumulatora Od 15A do 130A Od 35A do 225 A

PODŁĄCZENIE I OGÓLNA OBSŁUGA

Należy przestrzegać kolejności uruchamiania urządzenia.
Środki ostrożności! : Należy sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze otwartym. Jeśli to konieczne uzupełnij poziom elektrolitów 
przed rozpoczęciem ładowania.  

FUNKCJA WYMUSZONEGO ŁADOWANIA

Jeśli bateria jest mocno rozładowana (ma bardzo niskie napięcie <2V), ładowanie nie rozpocznie się automatycznie.
 Kontrolka ładowania 1 nie zapala się. Kontrolki napięcia akumulatora A i pojemności B są zapalone. W takim przypadku należy 
wybrać napięcie i prąd obciążenia, a następnie nacisnąć przez 5 sekund przycisk napięcia akumulatora 3, aby rozpocząć " wymuszone 
ładowanie" Kontrolka 1 zapala się po zwolnieniu nacisku z guzika Jeśli nie świeci się żadna lampka, akumulator jest nieodwracalnie 
uszkodzony (<0,5 V (± 0,3)).

FUNKCJA ODZYSKIWANIA "SOS RECOVERY" (DOSTĘPNE W BATIUM 15-12 I 15-24)

Po podłączeniu akumulatora, mruga kontrolka funkcji odzyskiwania "SOS Recovery" 6, która ma wskazać, że bateria uległa głębokiemu 
i długotrwałemu rozładowaniu z początkiem zasiarczenia. 
Funkcja odzyskiwania "SOS Recovery", dzięki określonej krzywej obciążenia wyzwala cykl od 24 do 48 godzin regeneracji.
Aby włączyć tą funkcję, należy wykonać następujące kroki:
1. Odłączyć bezwzględnie akumulator od pojazdu. (NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEPIĘCIA)
2. Podłączyć zaciski BATIUM na akumulatorze.  
3. Podłączyć Batium do sieci.
4. Wybrać napięcie ładowania.
5.  Włączyć funkcję odzyskiwania "SOS Recovery" poprzez naciśnięcie przez 5 sekund przycisku 4, aż do momentu, gdy zapali się 

kontrolka 6. (Kontrolki B są wyłączone).
6. Kontrolka 1 zapala się i mruga, gdy funkcja odzyskiwania "SOS Recovery" wyłącza się, a rozpoczyna się normalne ładowanie.
7. Zielona kontrolka 2 sygnalizuje koniec ładowania.

ZABEZPIECZENIA

Urządzenia Batium są zabezpieczone przed zwarciem, odwrotną polaryzacją i uruchomieniami pojazdów (utrzymują one stałą siłę 
ładowania pomimo uruchomienia pojazdu i ustawiają się jako dodatkowe ładowanie). Posiadają one system anty-zapłonowy, który 
omija wszystkie iskry podczas podłączania ładowarki do baterii. Ze względów bezpieczeństwa Batium nie będzie dostarczać prądu, 
jeśli nie wykryto akumulatora (brak napięcia w zaciskach).  
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BŁĘDY, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA

BŁĘDY PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA

1

Kontrolka ładowania 1 jest 
wyłączona. 
Po jednej minucie ładowania 
kontrolki napięcia baterii akumu-

latora A migają na przemian.

Wybrane napięcie nie odpowiada 
napięciu baterii akumulatora.

- Wyjąć wtyczkę trzymając zaciski na akumu-

latorze. 
- Wybór odpowiedniego napięcia 

- Następnie podłączyć BATIUM do baterii.

Akumulator jest nie do odzyskania. Akumulator do wymiany.

2
Kontrolki pojemności baterii aku-

mulatora B migają po kolei.

Akumulator jest zwarty lub uszkodzony. Akumulator do wymiany.

Mimowolnie pozostawiono podłączony 
jeden z odbiorników energii, (np. 
reflektory)

Odłącz to urządzenie i kontynuuj / wznów 
ładowanie

Ładowarka jest wykorzystywana jako 
zasilanie w celu skompensowania 
dużych odbiorników przyłączonych do 
akumulatora.

Normalne zachowanie ładowarki w tego typu 
przypadkach, ale niewłaściwe użytkowanie 
urządzenia. Kontrolka sygnalizujaca koniec 
ładowania nie może się zapalić.

Bateria akumulatora ma większą 
pojemność (Ah) niż bateria w 
ładowarce.

Czas ładowania będzie wyjątkowo długi. 
Jeśli to możliwe, należy użyć mocniejszej 
ładowarki

Wybierz pojemność wskazaną na baterii.

Napięcie akumulatora nie wzrasta, 
bateria jest uszkodzona. Akumulator do wymiany.

3

Akumulator jest podłączony. 
Kontrolka ładowania 1 nie zapala 
się. Kontrolki napięcia akumula-

tora A i pojemności akumulatora 
B są zapalone.

Polaryzacje "+" i "-" są odwrócone Umieść czerwony zacisk na +, a czarny 
zacisk na  -

Styk zacisków jest zły Oczyścić styki i podłączyć zaciski. 

Bateria akumulatora jest mocno 
rozładowana

Użyj funkcji "Wymuszonego ładowania" 
(patrz poprzednia procedura)

Bezpiecznik jest przepalony

Odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. 
Usunąć zaciski z akumulatora. Wymienić 
bezpiecznik zgodnie z jego kalibrem (15A dla 
Batium 7-12 i 7-24 lub 30A dla Batium 15-12 
i 15-24).

4

Kontrolka funkcji odzyskiwa-

nia "SOS RECOVERY" 6 mruga 
po jednej minucie ładowania 
(Batium 15/12 i 15/24).

Bateria akumulatora przeszła 
głębokie i długotrwałe rozładowanie, 
które zapoczątkowało zasiarczenie. 
Ładowanie trwa, ale wskazane jest, 
aby korzystać z funkcji odzyskiwania 
"SOS Recovery".

Odłączyć urządzenie od zasilania, a 
następnie zaciski. 
Włącz funkcję odzyskiwania "SOS Recovery", 
patrz poprzednia procedura."

5

Funkcja odzyskiwania "SOS 
RECOVERY" (Batium 15/12 - 
15/24): po 24 godzinach kontrol-
ki ładowanie 1 i koniec ładowania 
2 są wyłączone.

Akumulator nie do odzyskania Akumulator do wymiany

6

Funkcja wymuszonego 
ładowania: 
Po naciśnięciu przez 5 sekund 
przycisku napięcia baterii 3 w 
celu uruchomienia funkcji wy-

muszonego ładowania, kontrolka 
ładowania nie zapala się

Napięcie baterii akumulatora < 0.5 V 
(± 0.3) Akumulator do wymiany

7
Po podłączeniu do sieci, nie 
zapala się żadna kontrolka.

Odłączyć Batium od zasilania na 10 sekund, 
a następnie ponownie podłączyć. 

PL
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SCHEMATY ELEKTRYCZNE

21519

.

.

.

96115

TERRE

51383+FUSE

21520

51906

97070

51372

FUSE T2A

+

-
51380 72022

72023

15A

21473(UK)

21519

.

.

.

96116

TERRE

51383+FUSE

21520

51907

97080

51370

FUSE T3.15A

+

-
51380 72022

72023

15A

21473 (UK)

BATIUM 7/12

BATIUM 7/24
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21519

.

.

.

96117

TERRE

51377+FUSE

21490

51908

97060

51374

FUSE T5A

+

-
51380 72022

72023

30A

21473 (UK)

21473 (UK) .

.

.

96118

TERRE

51377+FUSE

21490

51909

94989

97090
51366

FUSE T6.3A

+

-
51380 72022

72023

30A

Kb/display

51032

21519

BATIUM 15/12

SCHEMATY ELEKTRYCZNE

BATIUM 15/24
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IKONY

Uwaga! Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Uwaga!!! Gazy wybuchowe! Ryzyko wytrysku kwasów.

Należy unikać ognia i iskier w pobliżu urządzenia.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczania podczas ładowania. 

 

Odłączyć zasilanie przed podłączeniem lub odłączeniem złącza na akumulatorze.

Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej.

Znak zgodności EaWG (EAC) - Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza

Produkt należy oddać do utylizacji sprzętu elektronicznego - Nie wyrzucać do zwykłego kosza!!! 
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